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Předmětem práce je provozní budova na vodním díle, která je umístěna v katastrálním území 
Loučky u Zátoru. Budova je určena pro zajištění provozu a bezpečnosti nově navrhovaného 
vodního díla. Objekt je samostatně stojící, třípodlažní a částečně podsklepený, půdorysný tvar 
kříže. Konstrukční systém je zděný, z cihelných bloků HELUZ, založený na základových 
pasech z prostého betonu. Stropy a schodiště jsou z monolitického železobetonu, střecha je 
sedlová z betonové krytiny BRAMAC.  
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The object of this work is operational building of artificial lake, which is located in the 
cadastral area Loučky u Zátoru. The building is designed to provide the operation and safety 
of newly proposed water project. The building is detached, three floors and a partial 
basement, ground shape of a cross. The structural system is a brick, designed by the brick 
blocks HELUZ, based upon the strip foundation of plain concrete. Floors and stairs are made 
of reinforced concrete, gabled roof is covered up with concrete roofing BRAMAC.  
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1 IDENTIFIKACE STAVBY 
 
Název stavby: Provozní budova na vodním díle 
Charakter stavby: Novostavba domu 
Místo stavby: Katastrální území Louþky u Zátoru, p.þ. 1122, 1126, 1129, 1130 
Kraj: Moravskoslezský 
StupeĖ PD Projektová dokumentace pro provedení stavby 
Stavebník: Povodí Odry, státní podnik 
Varenská 49, 701 26 Ostrava  
tel:  596 657 111 
www.pod.cz 
Projektant: Bc. Pavel Bárta 
Vyškovská 643, Jedovnice 679 06 
tel:  777 640 432 
e-mail:  BartaP2@study.fce.vutbr.cz 
 
Základní charakteristika stavby a její úþel 
Novostavba provozní budovy je Ĝešena jako samostatnČ stojící, þásteþQČ podsklepený tĜípodlažní 
objekt. PĤdorys je tvaru kĜíže, délky 57,7 m a šíĜky 25,5 m. Konstrukþní systém je zdČný, z cihelných 
blokĤ HELUZ, založený na základových pasech z prostého betonu a železobetonu. Stropy a schodištČ 
jsou z monolitického železobetonu. StĜecha je sedlová se sklonem stĜešních rovin 25°. Krytina je 
betonová BRAMAC.  
Budova je urþena pro zajištČní provozu a bezpeþnosti novČ navrhovaného vodního díla Nové 
HeĜminovy. Primárním úþelem vodního díla je ochrana území pĜed povodnČmi.  
 
2 VSTUPNÍ PODKLADY 
Tato dokumentace je zpracována na podkladČ pĜedchozích stupĖĤ:  
x OpatĜení na horní OpavČ, pĜíprava akce v období 2008 – 2010, Investiþní zámČr (IZ),  
N.01.01 Technická koncepce souboru objektĤ pĜehradní þásti, N.01.02 Technická koncepce 
souboru objektĤ zabezpeþení provozu VD, Pöyry Environment, a.s., Brno, záĜí 2009 
x OpatĜení na horní OpavČ, pĜíprava akce v období 2008 – 2010, Investiþní zámČr (IZ), DoplnČk 
1, N.01.01 Technická koncepce souboru objektĤ pĜehradní þásti, N.01.02 Technická koncepce 
souboru objektĤ zabezpeþení provozu VD, Pöyry Environment, a.s., Brno, 11/2009 
x Architektonická studie OHO, Budova provozního stĜediska, Atelier GHM v.o.s., Englišova 16, 
746 01 Opava, 11/2009 
 
3 IDENTIFIKACE POZEMKU 
 
Údaje o dosavadním využití a zastavČnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích: 
Katastrální území: Louþky u Zátoru (okres Bruntál);791199 
Parcelní þíslo: 1122 
VýmČra: 21489 m2 
Druh pozemku: Lesní pozemek 
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Druh ochrany: Pozemek urþený k plnČní funkcí lesa 
Vlastnické právo: ýeská republika 
 
Katastrální území: Louþky u Zátoru (okres Bruntál);791199 
Parcelní þíslo: 1126 
VýmČra: 16987 m2 
Druh pozemku: Lesní pozemek 
Druh ochrany: Pozemek urþený k plnČní funkcí lesa 
Vlastnické právo: ýeská republika 
 
Katastrální území: Louþky u Zátoru (okres Bruntál);791199 
Parcelní þíslo: 1129 
VýmČra: 34101 m2 
Druh pozemku: Orná pĤda 
Druh ochrany: ZemČGČlský pĤdní fond 
Vlastnické právo: Matouš Vladimír, Louþky 95, 79316 Zátor 
 
Katastrální území: Louþky u Zátoru (okres Bruntál);791199 
Parcelní þíslo: 1130 
VýmČra: 1186 m2 
Druh pozemku: Lesní pozemek 
Druh ochrany: Pozemek urþený k plnČní funkcí lesa 
Vlastnické právo: ýeská republika 
 
Terén stavebního pozemku je v mírném spádu smČrem k jihovýchodní stranČ. Na pĜedmČtných 
pozemcích nejsou stávající stavby, vyskytují se zde lesní porosty a keĜe.  
Zásady pro vypoĜádání práv k nemovitostem dotþených stavbou byly nedílnou souþástí usnesení 
vlády þ. 444/2008, které vymezilo prostĜedky pro výkon majetkoprávního vypoĜádání v letech 2009 až 
2011. V souþasnosti vypoĜádání pokraþuje na základČ Usnesení vlády þ. 119/2011, které mimo jiné 
vymezilo prostĜedky na další etapu vypoĜádání pro období 2012 až 2016. PĤvodní vlastníci mohou své 
nemovitosti na základČ smlouvy nadále užívat i po výkupu, a to až do doby, kdy bude tento majetek 
potĜebný pro zahájení stavby.  
Sousední parcely mají þísla 1113, 1121, 1124, 1125. Jedná se pĜevážnČ o lesní pozemky nebo trvalé 
travní porosty. 
 
4 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRģZKUMECH, 
INFRASTRUKTURA 
Radonový prĤzkum je souþástí samostatné dokumentace dodané stavebníkem. PĜedbČžnČ je 
zájmová parcela zaĜazena do kategorie stĜedního radonového indexu dle mapy ýeské geologické 
služby SÚJB ýR. O tom, zda je nutné provádČt protiradonové opatĜení bude rozhodnuto v souladu s § 
95, zákona þ. 307/2002 Sb. 
Na pozemku byl proveden pĜedbČžný inženýrsko-geologický prĤzkum v 06/2009, vyhodnocení 
prĤzkumu je v samostatné dokumentaci: 
x OpatĜení na horní OpavČ, pĜíprava akce v období 2008 – 2010, Hydrogeologický a inženýrsko 
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geologický prĤzkum (IGP), G.01 PĜedbČžný prĤzkum pro nádrž Nové HeĜminovy, G.01.01 
3ĜedbČžný IGP pro SSO 01 PĜehradní þást, Pöyry Environment, a.s., þerven 2009 
x OpatĜení na horní OpavČ, pĜíprava akce v období 2008 – 2010, Hydrogeologický a inženýrsko 
geologický prĤzkum (IGP), G.01 PĜedbČžný prĤzkum pro nádrž Nové HeĜminovy, G.01.01 
doplnČk 2 – DoplnČní geofyzikálního prĤzkumu v prostoru hráze, Pöyry Environment, a.s., 
INSET s.r.o., 07/2010  
PrĤzkumem byly zjištČny dobré hydrogeologické a základové pomČry. Je však nutné pĜed zahájením 
stavby provést podrobný IG a HG prĤzkum pro upĜesnČní základových pomČUĤ. Pro úþely tohoto 
projektu se pĜedpokládá 1. geotechnická kategorie. 
Napojení na infrastrukturu: 
x Vjezd na pozemek po navrhované jednopruhové komunikaci délky 138 m (SO 102.31), která 
odboþuje z novČ navrhované veĜejné silnice III. tĜídy (stavba 01.020) procházející pod areálem 
provozní budovy. 
x Kanalizace – kanalizaþní pĜípojka (SO 102.25) je navržena z revizní šachty na novČ 
navrhovaném kanalizaþním Ĝadu podél vodní nádrže (SO 07.02.1.4 a SO 07.02.1.5) 
napojeného na kanalizaci Zátor – Louþky. 
x Voda – vodovodní pĜípojka (SO 102.24) je navržena z vodomČrné šachty zĜízené na novČ 
navrhovaném zásobovacím Ĝadu levobĜežní zástavby (SO 104.03.10). 
x Elektro – pĜípojka NN pro provozní budovu je navržena pĜes pĜípojkovou skĜtĖ umístČnou 
v rámci SO 102.22 Trafostanice. 
x SdČlovací vedení – pomocí venkovních kabelových rozvodĤ (SO 102.23) bude zajištČno 
propojení objektĤ provozního stĜediska se zaĜízením v hrázi a rodinnými domky (SO 102.13). 
Dále se navrhuje pĜipojení do telekomunikaþní sítČ pomocí datové pĜípojky ze sítČ spoleþnosti 
Telefónica O2, která je zahrnuta v SO 701.04.01. 
 
5 INFORMACE O SPLNċNÍ POŽADAVKģ DOTýENÝCH 
ORGÁNģ 
Všechny oprávnČné požadavky dotþených orgánĤ státní správy byly zapracovány do projektové 
dokumentace. 
 
6 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKģ NA 
VÝSTAVBU 
Stavba byla navržena v souladu s platnými právními pĜedpisy, zejména: 
x NaĜízení vlády þ. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích. 
x Vyhláškou þ. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znČní vyhlášky þ. 
20/2012 Sb., která stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do pĤsobnosti 
obecných stavebních úĜadĤ. 
x Zákonem þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon). 
x Zákonem þ. 350/2012 Sb., kterým se mČní zákon þ. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 
x Vyhláškou þ. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpeþujících bezbariérové užívání 
staveb 
x Vyhláškou þ. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
x ýSN 73 4301 Obytné budovy (2004 + Z1 + Z2 + Z3) 
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7 ÚDAJE O SPLNċNÍ PODMÍNEK REGULAýNÍHO PLÁNU, 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
Na základČ usnesení vlády ýR þ. 444 ze dne 21.dubna 2008 byla vybrána k realizaci varianta menší 
nádrže Nové HeĜminovy v kombinaci s dalšími opatĜeními. Ta je obsažena i v návrhu Plánu oblasti 
povodí Odry pro období 2010-2015, který je dostupný zde: http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-
Odry/ 
V dobČ odevzdání tohoto projektu byla zpracována pouze projektová dokumentace ve fázi 
investiþního zámČru – viz vstupní podklady. V souþasné dobČ jsou zpracovány Zásady územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/upl_0151.html), které 
jsou nadĜazeným dokumentem pro zpracování územních plánĤ obcí.  
Objekt se nachází v extravilánu obce Louþky u Zátoru. PĜi navrhování objektu a jeho umístČní na 
pozemku byly zapracovány obecné regulativy dané územnČ plánovací dokumentací (typ objektu, 
charakter), architektonické Ĝešení (ztvárnČní) objektu apod. 
 
8 9ċCNÉ A ýASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIĕUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATěENÍ V DOTýENÉM 
ÚZEMÍ 
V dobČ Ĝešení pĜipojení na technickou infrastrukturu (pĜípojky) budou tyto provedeny dle vyjádĜení 
SĜíslušných správcĤ sítí, v co možná nejkratším termínu. 
 
 
9 3ěEDPOKLÁDANÁ LHģTA VÝSTAVBY VýETNċ POPISU 
POSTUPU VÝSTAVBY 
 
3Ĝedpokládaná lhĤta výstavby je cca 12 mČsícĤ. 
Termín zahájení stavby: III/2016 (odhad) 
Termín dokonþení stavby: II/2017 
Popis postupu výstavby: 
1. vytýþení stavby, vþetnČ stávajících inženýrských sítí 
2. sejmutí ornice, provedení hrubých terénních úprav 
3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
4. provedení základových konstrukcí 
5. provedení hrubé stavby 
6. montáž stĜechy 
7. provedení instalací 
8. montáž oken a dveĜí 
9. dokonþovací práce, malby, nátČry a kompletace 
10. kolaudace stavby 
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10 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAýNÍ HODNOTċ STAVBY 
 
RozmČry stavby: délka 57,7 m, šíĜka 25,5 m 
Plocha oploceného pozemku: 4267,2 m2 
ZastavČná plocha: 875,4 m2 
NezastavČná plocha: 3391,8 m2 
Procento zastavČní: 20,5 % 
Celková podlahová plocha: 949,33 m2 
Obytná plocha (inspekþní pokoje): 101,00 m2 
ObestavČný prostor celkem: 5421,4 m3 
 Suterén: 236,25 m2 x 3,33 m =786,7 m3 
1.NP: 668,91 m2 x 3,25 m = 2174,0 m3 
2.NP: 234,36 m2 x 3,25 m = 761,7 m3 
StĜecha: 849,48 m2 x 4,0 m x 0,5 = 1699,0 m3 
Poþet obytných bunČk: 1 
Kategorie bytu: 2+1 
 
Rozpoþtové náklady provozní budovy bez DPH (zdroj: www.constimator.com/cz/) 
Odhad ceny stavebního objektu: 
5421,4 m3 x 5 322 Kþ/m3 = 28 850 000 Kþ 
Projektové a prĤzkumné práce (9,15%): 
2 639 826 Kþ 
Náklady spojené s umístČním stavby: 
1 442 528 Kþ 
Rezerva – nepĜedvídané náklady: 
2 885 056 Kþ 
Koneþný odhad: 
















PrĤvodní zpráva byla vypracována podle ustanovení vyhlášky þ. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
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1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNċ 
TECHNICKÉ ěEŠENÍ 
 
1.1 Zhodnocení staveništČ, stavebnČ historický prĤzkum 
StaveništČ se nachází v extravilánu obce a v katastrálním území Louþky u Zátoru, na pozemcích parc. 
þ. 1122, 1126, 1129, 1130. Terén pozemku je v mírném spádu smČrem k jihovýchodní stranČ. Na 
SĜedmČtných pozemcích nejsou stávající stavby, vyskytují se zde lesní porosty a keĜe. Sousední 
parcely mají þísla 1113, 1121, 1124, 1125. Jedná se pĜevážnČ o lesní pozemky nebo trvalé travní 
porosty.  
Klimaticky je zájmové území hodnoceno jako oblast mírnČ teplá, vlhká, s chladnou až studenou 
zimou. PrĤPČrná roþní teplota þiní cca 6,5° C, prĤPČrný úhrn atmosférických srážek þiní 670 mm/rok. 
Objekt není kulturní památkou a ani se nenachází v památkové rezervaci nebo v památkové zónČ. 
StavebnČ historický prĤzkum nebude provádČn. 
 
1.2 Urbanistické a architektonické Ĝešení stavby 
Areál provozní budovy je situován na jižním svahu nad uvažovanou hrází vodního díla. UmístČní 
stĜediska je omezeno navrženou obslužnou komunikací, hranicí lesa a modelací terénu. Rozsah 
navržených pozemních objektĤ je dán provozními potĜebami správce vodního díla. Objekt je proto 
tvoĜen ze dvou provozĤ, které jsou propojeny spoleþným schodištČm.  
Rodinné domy, které jsou osazeny ponČkud stranou od provozní budovy, jsou Ĝešeny jako terasovité v 
souladu s dramatiþWČjším prĤEČhem terénu v tČchto místech. Všechny objekty jsou komunikaþQČ 
SĜístupné ze severozápadu nebo západu, odkud jsou navrženy i vstupy do objektĤ, respektive vjezd 
do areálu. Souþástí areálu provozního stĜediska je i nČkolik stavebních objektĤ inženýrského 
charakteru. 
Provozní stĜedisko vzhledem ke své poloze nemá bezprostĜední vztah k architektonickému Ĝešení 
hráze. DĤvodem je umístČní vysoko nad korunou hráze (cca 17 výškových metrĤ), dále pomČrnČ 
znaþná vzdálenost od hráze a koneþQČ zalesnČní ploch mezi hrází a provozním stĜediskem. Jenom 
z dálkových pohledĤ zejména z budoucího pĜemostČní koryta silnicí I / 45 bude patrné, že objem 
provozní budovy a pĜidružených objektĤ je ve vztahu k hrázi v jiném mČĜítku. 
Hráz tak jako ryze technické dílo bude tvoĜit samostatný krajinotvorný celek, jehož výrazná horizontála 
je pĜi pohledu proti vodČ vhodnČ vertikálnČ rytmizována betonovými pilíĜi.  
Architektonické Ĝešení provozního stĜediska a dvou rodinných domĤ je vedeno snahou o pĜizpĤsobení 
se možnostem terénní konfigurace a rozkládá objekty ve smČru vrstevnic tak, aby co nejlépe zapadly 
do okolní krajiny. Takové Ĝešení je pĜitom velmi ekonomické. 
Dispoziþní Ĝešení a orientace budovy ke svČtovým stranám vyhovují požadavkĤm ýSN 73 4301 
Obytné budovy. Obytné místnosti (inspekþní pokoje) jsou v pĜevážné vČtšinČ situovány jižními až 
východními smČry.  
Architektura budovy je zvolena s ohledem na jednoduché pravoúhlé tvary. StĜecha je sedlová, ve 
sklonu 25°, s betonovou taškovou krytinou v barvČ šedé. Fasáda je navržena v bílé barvČ v kombinaci 
se svČtlým okrovým kamenným obkladem. Okna jsou dĜevČná (Euro) s tepelnČizolaþním trojsklem, 
dveĜe a vrata ocelová, v odstínu dub svČtlý. KlempíĜské výrobky jsou navrženy pĜevážnČ z titan-
zinkového plechu. 
Pozemek bude po celém obvodu oplocen. Ve vstupní þásti na severozápadní stranČ bude 
automatická posuvná brána pro vjezd služebních vozidel. 
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1.3 Technické Ĝešení s popisem pozemních a inženýrských 
staveb a Ĝešení vnČjších ploch 
Technické Ĝešení bylo navrženo s ohledem na úþel stavby, tj. zajištČní provozu a bezpeþnosti vodního 
díla. Novostavba provozní budovy je Ĝešena jako samostatnČ stojící, þásteþQČ podsklepený tĜípodlažní 
objekt. PĤdorys budovy je ve tvaru kĜíže, délky 57,7 m a šíĜky 25,5 m. Vyšší budova má výšku 
v hĜebeni +10,4 m, nižší kĜídla mají výšku v hĜebeni +6,65 m. 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého nebo železového betonu. Celá stavba je 
navržena jako zdČný konstrukþní systém z cihelných blokĤ HELUZ, pouze suterénní zdivo pĜilehlé k 
terénu je z betonového ztraceného bednČní ztužené monolitickým železobetonem. PĜtþky budou 
zhotoveny z tvárnic HELUZ. Stropy jsou z monolitického železobetonu, pouze v 1. NP jihovýchodního 
NĜídla je nad inspekþními pokoji zateplený stĜešní plášĢ (vestavČné podkroví), vþetnČ stĜešních oken. 
StejnČ je zateplen i stĜešní plášĢ nad schodištČm, navrženým z monolitického železobetonu. VnČjší 
schodištČ je ocelové s povrchem z kompozitních pororoštĤ. StĜešní konstrukce je navržena jako 
GĜevČný sedlový krov se sklonem stĜešních rovin 25°. Krytina je betonová BRAMAC na dĜevČném 
laĢování. Fasáda je tvoĜena zþásti minerální omítkou, v nČkterých þástech je zakryta kamenným 
obkladem. Omítky vnitĜní – navržena jednovrstvá vápenosádrová omítka Cemix 026 tl. 10 mm. 
Obklady stČn - v koupelnách, na WC budou provedeny keramické obklady glazované. VýplnČ vnČjších 
otvorĤ tvoĜí dĜevČná okna z profilĤ EURO, zasklení izolaþním trojsklem, dveĜe jsou ocelová s PU 
výplní, izolaþní trojsklo. Garážová vrata jsou navržena sekþní, ocelová s polyuretanovou tepelnČ 
izolaþní výplní a s elektrickým ovládáním. Hydroizolace a zároveĖ protiradonová bariéra je navržena z 
modifikovaných asfaltových pásĤ tl. 2x4 mm. 
3Ĝíjezd na pozemek je umožnČn napojením z  obslužné komunikace po navrhované jednopruhové 
zpevnČné asfaltové komunikaci šíĜky 4,9 m a délky cca 138m (SO 102.31), na kterou navazuje 
obratištČ ø25 m pro nákladní vozidla. V oploceném areálu budovy je navrženo asfaltové parkovištČ 
pro služební vozidla. V pĜilehlé ploše pod zastĜešenými vstupy do budovy a vjezdy do garáží je 
navržena pojízdná skladba betonové zámkové dlažby. Chodníky okolo budovy tvoĜí porĤzná skladba 
betonové zámkové dlažby. Veškeré zpevnČné plochy Ĝeší SO 102.14. 
Ostatní plochy budou osety trávou a vysázeny okrasné dĜeviny (SO 102.18). 
 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
x Vjezd na pozemek je Ĝešen po navrhované jednopruhové komunikaci délky 138 m (SO 
102.31), která odboþuje z novČ navrhované veĜejné silnice III. tĜídy (stavba 01.020) 
procházející pod areálem provozní budovy. 
x Kanalizace splašková – kanalizaþní pĜípojka (SO 102.25) je navržena z revizní šachty na novČ 
navrhovaném kanalizaþním Ĝadu podél vodní nádrže (SO 07.02.1.4 a SO 07.02.1.5) 
napojeného na kanalizaci Zátor – Louþky. 
x Kanalizace dešĢová – odvádí srážkovou vodu ze stĜechy a zpevnČných ploch kolem objektu 
do odluþovaþe lehkých kapalin, dále pak do vodního recipientu pod vodním dílem. 
x Voda – vodovodní pĜípojka (SO 102.24) je navržena z vodomČrné šachty zĜízené na novČ 
navrhovaném zásobovacím Ĝadu levobĜežní zástavby (SO 104.03.10). Z požárního Ĝešení 
objektu provozní budovy vyplývá požadavek na minimální dimenzi vodovodu DN100. Dále 
bude zĜízen pĜed budovou podzemní požární hydrant – parametry dle pĜílohy D.1.3. 
x Elektro – pĜípojka NN pro provozní budovu je navržena pĜes pĜípojkovou skĜtĖ umístČnou 
v rámci SO 102.22 Trafostanice. Odtud se provede pĜipojení zemním kabelem NN do hlavního 
domovního pojistkového rozvadČþe, který Ĝeší projekt - þást elektro. Na stĜeše domu se zĜídí 
zaĜízení pro ochranu stavby pĜed úderem blesku. 
x SdČlovací vedení – pomocí venkovních kabelových rozvodĤ (SO 102.23) bude zajištČno 
propojení objektĤ provozního stĜediska se zaĜízením v hrázi a rodinnými domky (SO 102.13). 
Dále se navrhuje pĜipojení do telekomunikaþní sítČ pomocí datové pĜípojky ze sítČ spoleþnosti 
Telefónica O2, která je zahrnuta v SO 701.04.01. 
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1.5 ěešení technické a dopravní infrastruktury 
Stavba je dopravnČ napojena na novČ navrhovanou veĜejnou silnici III. tĜídy (stavba 01.020) 
procházející pod areálem provozní budovy. Na pĜíjezdové komunikaci (SO 102.31), na kterou 
navazuje obratištČ ø25 m pro nákladní vozidla, bude zajištČn zákaz odstavení a parkování vozidel. 
Objekt je z pĜíjezdové komunikace pĜímo pĜístupný pro veĜejnost (veĜejná þást). Služební vchody do 
objektu jsou pĜístupné po prĤjezdu automatickou bránou šíĜky min. 3500 mm, která musí umožnit 
otevĜení i v pĜípadČ výpadku el. proudu.  
Pro odstavení a parkování služebních vozidel slouží garáže v technickém zázemí budovy a dále 
asfaltové parkovištČ pro 10 osobních vozidel v oploceném areálu budovy. Parkování veĜejnosti je 
možné na pĜilehlém parkovišti pro 15 osobních automobilĤ nebo parkovišti pro autobus (SO 102.14).  
 
1.6 Vliv stavby na životní prostĜedí a Ĝešení jeho ochrany 
Koncepce ochrany pĜed povodnČmi obsahující technické prvky vþetnČ pĜehradní stavby bude mít vždy 
nezanedbatelný vliv na životní prostĜedí. Koncepci posuzování potvrdilo svým vyjádĜením MŽP 
v 02/2009. KÚ MSK rozhodl ve vztahu k zákonu þ. 114 /1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, že 
zámČr v celém svém rozsahu nebude mít nikde významný vliv na území evropsky významných lokalit 
a ptaþí oblasti. 
Stavba provozní budovy nebude mít negativní vlivy na životní prostĜedí - nejsou zde vytváĜeny žádné 
nebezpeþné zplodiny, nežádoucí nebezpeþné výpary. Odpadní vody budou svedeny kanalizaþním 
potrubím do splaškové kanalizace. Jiné škodlivé látky nejsou uvažovány. 
• Veškeré odpady vzniklé pĜi stavbČ (prázdné papírové a plastové obaly, dĜevo, stavební suĢ a 
další) budou odváženy do nejbližšího sbČrného dvora odpadĤ. 
• K výstavbČ budou použity jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Stavba 
neovlivní klimatické pomČry, ovzduší, nebude kontaminovat pĤdu ani nenaruší stabilitu ekosystému, 
nezasahuje též do zátopových území. 
• Užívání objektu, který se nachází v zónČ mimo obytnou zástavbu, nebude výraznČ ovlivĖovat 
životní prostĜedí v okolí stavby.  
• Nakládání s odpady je Ĝešeno ve smyslu ustanovení zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (dále jen „zákon“), a vyhlášky 
Ministerstva životního prostĜedí þ. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadĤ, seznam 
nebezpeþných odpadĤ a seznamy odpadĤ a státĤ pro úþely vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ a 
postup pĜi udČlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ (Katalog odpadĤ), ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. Tyto odpady budou pĜedány oprávnČné osobČ podle § 4 písm. r) zákona. 
Dodavatel stavby jako pĤvodce odpadĤ povede evidenci odpadĤ ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 
písm. g) zákona. 
• Likvidace odpadĤ bude provádČt místní firma zabývající se svozem odpadĤ. Jedná se o bČžný 
komunální odpad. 
• OpatĜení k minimalizaci negativních vlivĤ z výstavby na životní prostĜedí a veĜejné zdraví – 
kropení ploch staveništČ v suchých dnech, údržba výjezdĤ na veĜejné komunikace a vyjíždČjících 
vozidel v þistotČ, omezení volnČ skladovaných prašných materiálĤ, skladování pĜebyteþné zeminy tak, 
aby nedošlo k jejímu eroznímu smyvu. 
• Vylouþení stavební þinnosti v noþním období (mezi 22:00 a 6:00) vþetnČ stavební dopravy, 
vylouþení provozu hluþných mechanismĤ v brzkých ranních (6:00 až 7:00) a pozdních veþerních 
(21:00 až 22:00) hodinách. Všechny stavební mechanismy budou v dokonalém technickém stavu a 
budou pravidelnČ kontrolovány. 
Tato opatĜení budou požadována po dodavateli stavebních a konstrukþních prací, v prĤEČhu výstavby 
dodržována a kontrolována. 
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1.7 ěešení bezbariérového užívání navazujících veĜejnČ 
SĜístupných ploch a komunikací 
V objektu provozní budovy se nachází veĜejná „prezentaþní“ þást ve 2. NP, která spadá podle § 2 
vyhlášky þ. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeþujících bezbariérové užívání 
staveb (dále jen „vyhláška“) do skupiny objektĤ Ĝešených dle této vyhlášky. Vzhledem k charakteru 
stavby se pĜedpokládá obþasné užívání veĜejné þásti osobami s omezenou schopností pohybu a 
SĜípadnČ i orientace.  
3Ĝed budovou je navrženo jedno vyhrazené parkovací stání (šíĜka 3,5m, délka 5,0m, sklon 2,0%) pro 
pohybovČ postižené osoby. Z tohoto stání je navržen bezbariérový pĜístup po chodníku (šíĜky 1,5m a 
SĜtþném sklonu max. 2%) ke vstupním dveĜím. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 
20 mm. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu – souþinitel 
smykového tĜení neménČ 0,5.  
3Ĝístup do 2. NP je umožnČn hydraulickým výtahem vyhovujícím svým provedením požadavkĤm 
vyhlášky. Výtah a výtahová šachta dále musí vyhovovat vyhlášce 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby, ve znČní vyhlášky þ. 20/2012, zejména §28 a §29. Technické požadavky na 
výtahy stanovuje NaĜízení vlády þ. 27/2003 Sb. 
VnČjší schodištČ není primárnČ urþeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
V úseku veĜejné þásti (2. NP) jsou navrženy sociální zaĜízení pro imobilní osoby zvlášĢ pro muže a 
zvlášĢ pro ženy, vyhovující svým provedením a oznaþením požadavkĤm vyhlášky. Prezentaþní sál je 
urþen pro maximálnČ 50 osob, z toho se požadují dvČ vyhrazená místa pro osoby na vozíku dle §8 
vyhlášky. 
 
1.8 PrĤzkumy a mČĜení, jejich vyhodnocení a zaþlenČní jejich 
výsledkĤ do projektové dokumentace 
Na staveništi dosud nebyl proveden prĤzkum z hlediska rizika pronikání radonu Rn-222 do budovy. 
3ĜedbČžnČ je zájmová parcela zaĜazena do kategorie stĜedního radonového indexu dle mapy ýeské 
geologické služby SÚJB ýR. O tom, zda je nutné provádČt protiradonové opatĜení, bude rozhodnuto v 
souladu s § 95, zákona þ. 307/2002 Sb. 
Hydroizolace musí být provedena spojitČ po celé pĤdorysné ploše kontaktního podlaží. Provedení 
hydroizolace bude v souladu s ýSN 730601 Ochrana staveb proti radonu. 
Na pozemku byl proveden pĜedbČžný inženýrsko-geologický prĤzkum v 06/2009, vyhodnocení 
prĤzkumu je v samostatné dokumentaci: 
x OpatĜení na horní OpavČ, pĜíprava akce v období 2008 – 2010, Hydrogeologický a inženýrsko 
geologický prĤzkum (IGP), G.01 PĜedbČžný prĤzkum pro nádrž Nové HeĜminovy, G.01.01 
3ĜedbČžný IGP pro SSO 01 PĜehradní þást, Pöyry Environment, a.s., þerven 2009 
x OpatĜení na horní OpavČ, pĜíprava akce v období 2008 – 2010, Hydrogeologický a inženýrsko 
geologický prĤzkum (IGP), G.01 PĜedbČžný prĤzkum pro nádrž Nové HeĜminovy, G.01.01 
doplnČk 2 – DoplnČní geofyzikálního prĤzkumu v prostoru hráze, Pöyry Environment, a.s., 
INSET s.r.o., 07/2010  
PrĤzkumem byly zjištČny dobré hydrogeologické a základové pomČry. Je však nutné pĜed zahájením 
stavby provést podrobný IG a HG prĤzkum pro upĜesnČní základových pomČUĤ. Pro úþely tohoto 
projektu se pĜedpokládá 1. geotechnická kategorie. 
Složení zemního prostĜedí v prostoru SSO 02 bylo zkoumáno z hlediska založení jednoduchých 
stavebních objektĤ a konstrukcí, jejichž technické Ĝešení není dosud uzavĜeno. Na složení zemního 
prostĜedí v oblasti levého zavázání hráze a údolního svahu lze usuzovat z archivních vrtĤ V184 a 
V185. Podle popisu sond jde pĜevážnČ o písþité humózní hlíny o mocnostech 0,7 – 1,4 m uložené na 
hlinitokamenitých sutích. SutČ lze zaĜadit dle ýSN 73 1001 jako materiály tĜ. G4-GM, místy G3 – GF. 
Celková mocnost svahových sedimentĤ se pohybuje pĜevážnČ od 2 do 4 m, smČrem k patČ svahu se 
zvČtšuje místy až na 6,5 m. Na ojedinČlých místech (pĜevážnČ na levém svahu) sedimentární pokryv 
chybí.  
Svahové sedimenty jsou v povrchové þásti tvoĜeny vrstvou hnČdé písþité, resp. prachovité hlíny s 
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SĜímČsí ostrohranných úlomkĤ mateþných hornin (pĜevážnČ drob), velikosti generelnČ do 5 cm. 
Bazální partie svahových sedimentĤ jsou tvoĜeny kamenitou sutí s pĜímČsí písþité hlíny, velikost 
úlomkĤ nepĜesahuje obvykle 10 cm. 
 
1.9 Údaje o podkladech pro vytýþení stavby 
Výškové a polohové osazení provozní budovy je zakresleno ve výkresu C.2 Koordinaþní Situace. 
Dokumentace je zpracována v souĜadném systému S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. 
ýistá podlaha 1.NP = 0,000 = 414,00 m n.m., B.p.v. 
 
1.10 ýlenČní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
a technologické provozní soubory 
Souþástí protipovodĖové ochrany území je celá Ĝada opatĜení jak na toku, tak v ploše povodí. 
V souladu s usnesením vlády þ. 444/2008 a jeho podkladovými dokumenty má zámČr OpatĜení na 
horní OpavČ rozdČlenou skladbu na celkem 7 celkĤ.  
3Ĝedkládaná dokumentace je souþástí Celku 1 - Nádrž Nové HeĜminovy. Ten se dČlí na 5 souborĤ 
stavebních objektĤ (dále jen SSO): 
SSO 01 3Ĝehradní þást 
SSO 02 Zabezpeþení provozu vodního díla 
SSO 03 Úpravy v zátopČ a zapojení díla do krajiny 
SSO 04 Ochrana a rozvoj území obce Nové HeĜminovy 
SSO 05 Revitalizace Oborenského potoka 
 
3ĜedmČtem pĜedkládané dokumentace je SSO 02 -  Zabezpeþení provozu vodního díla. Tato skupina 
stavebních objektĤ obsahuje podpĤrné objekty a stavby, které dispoziþQČ pĜímo nesouvisejí s nádrží a 
SĜehradou, ale jsou nutné k zajištČní funkce vodního díla. 
Pro zajištČní všech funkcí SSO2 je navrženo 31 konkrétních stavebních objektĤ a provozních 
souborĤ, které jsou pro pĜehlednost rozþlenČny do pČti skupin podle následujícího pĜehledu : 
 
SO 102.1 Provozní stĜedisko 
 Technologická þást : 
PS 102.T11 Vybavení dispeþinku 
PS 102.T12 Tepelné þerpadlo provozní budovy 
PS 102.T13 Tepelná þerpadla bytových jednotek 
 Stavební þást : 
SO 102.11 Provozní budova 
SO 102.12 Zrušeno 
SO 102.13 Rodinné domky 
SO 102.14 ZpevnČné plochy 
SO 102.15 Venkovní osvČtlení 
SO 102.16 Oplocení 
SO 102.17 Zemní vrty 
SO 102.18 Výsadby 








SO 102.2 Inženýrské sítČ 
SO 102.21 PĜípojka VN 
SO 102.22 Trafostanice 
SO 102.23 Venkovní kabelové rozvody 
SO 102.24 PĜípojka vodovod 
SO 102.25 PĜípojka kanalizace 
  
SO 102.3 Komunikace 
SO 102.31 PĜíjezd k provoznímu stĜedisku 
SO 102.32 Zrušeno 
SO 102.33 Stezka pro pČší 
SO 102.34 PĜemostČní odpadního koryta 
SO 102.35 ZpevnČná plocha pod hrází 
SO 102.36 PĜístavištČ 
 
SO 102.4 ZajištČní bezpeþnosti 
 Technologická þást : 
PS 102.T41 Zabezpeþovací systém 
PS 102.T42 Kamerový systém  
 Stavební þást : 
SO 102.41 Automatická brána - provozní stĜedisko 
SO 102.42 Automatická brána - podhrází 
SO 102.43 Závory na korunČ hráze 
SO 102.44 Závory na levobĜežní komunikaci 
SO 102.45 Závory na pravobĜežní komunikaci 
SO 102.46 Oplocení podhrází 
  
SO 102.5 Pozorování a mČĜení 
SO 102.51 MČrný profil na Milotickém potoku 
SO 102.52 MČrný profil pod nádrží 
SO 102.53 Meteorologická stanice 
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1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
SĜed negativními úþinky provádČní stavby a po jejím 
dokonþení 
Z charakteru stavby nevyplývají žádné zásadní negativní úþinky, jak pĜi provádČní stavby, tak i po 
jejím dokonþení. V dobČ výstavby však lze oþekávat zvýšený provoz na místní komunikaci. PĜesun 
hmot se bude provádČt vČtšinou v rámci stavby a okolí tedy bude zatíženo tČžkou automobilovou 
dopravou jen v omezené míĜe.  
ÚroveĖ hluku bude dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací (výkopy a pĜemístČní). 
NepĜedpokládá se použití trhavin nebo jiné netradiþní technologie. Veškeré aktivity budou probíhat 
pouze v denní dobČ. 
NepĜíznivé úþinky stavebních prací (hluþnost, prašnost) lze upĜesnit až podle konkrétního zpĤsobu 
provádČní prací stanoveném v realizaþní dokumentaci dodavatele.  
3Ĝi realizaci stavby budou respektována ochranná pásma dopravních a inženýrských sítí a objektĤ. 
Výkopy budou uvedeny do pĤvodního stavu. 
Aby nedošlo ke zneþištČní povrchových a podzemních vod, bude pĜi realizaci stavby kontrolováno: 
x používání látek ohrožujících kvalitu vody 
x technický stav používaného zaĜízení, pĜedevším z hlediska úniku olejĤ, ropných látek a jiného 
zneþištČní. 
 
1.12 ZpĤsob zajištČní ochrany zdraví a bezpeþnosti pracovníkĤ 
Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci je Ĝešena v samostatném projektu (Plán bezpeþnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci na staveništi).  
3Ĝi provádČní stavebních prací musí být respektovány platné ýSN a bezpeþnostní pĜedpisy, a to 
zejména: 
x Zákon þ. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci v pracovnČprávních vztazích a zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy (zákon o zajištČní dalších podmínek 
bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci);  
x NaĜízení vlády þ. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích. 
x NaĜízení vlády þ. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Novostavba provozní budovy je navržena tak, aby zatíženi a jiné vlivy, kterým je objekt vystaven 
EČhem výstavby, užívání a pĜi ĜádnČ provádČné bČžné údržbČ nemohly zpĤsobit: 
x náhlé nebo postupné zĜícení, popĜípadČ jiné destruktivní poškozeni kterékoliv její þásti nebo 
SĜilehlé stavby 
x vČtší stupeĖ nepĜípustného pĜetvoĜení (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které mĤže 
narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její þásti, nebo které 
vede ke snížení trvanlivosti stavby 
x poškození nebo ohrožení provozuschopnosti pĜipojených technických zaĜízeni v dĤsledku 
deformace nosné konstrukce 
Navrhované nosné zdivo a stropní konstrukce jsou navrženy podle technologických pĜedpisĤ 
dodavatelĤ stavebních materiálĤ. Krov je navržen v souladu s normovými požadavky a zásadami pro 
navrhování tesaĜských konstrukcí. 
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3 POŽÁRNÍ BEZPEýNOST 
Požární bezpeþnost stavby je Ĝešena v samostatné zprávČ požárnČ bezpeþnostního Ĝešení (pĜíloha 
D.1.3). Stavebník bude respektovat veškeré podmínky uvedené v požárnČ bezpeþnostním Ĝešení 
stavby. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou þ. 23/2008 o technických podmínkách požární 
ochrany staveb a souvisejícími normami. 
 
4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ 
ÚroveĖ hluku bude pĜi stavbČ dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací (výkopy a 
SĜemístČní). NepĜedpokládá se použití trhavin nebo jiné netradiþní technologie. Veškeré aktivity budou 
probíhat pouze v denní dobČ. 
3Ĝi realizaci stavby budou respektována ochranná pásma dopravních a inženýrských sítí a objektĤ. 
Výkopy budou uvedeny do pĤvodního stavu. 
Jednou z cest, jak minimalizovat poþet pracovních úrazĤ, je zavedení institutu koordinátora BOZP na 
staveništích. Povinnost urþit koordinátora má zadavatel v pĜípadČ, že na staveništi budou souþasnČ 
pracovat zamČstnanci více než jednoho zhotovitele. 
Vzhledem k postupnému provádČní prací, použití certifikovaných materiálĤ a výrobkĤ, ovČĜenému 
stavebnímu postupu a relativnČ malému plošnému rozsahu nelze oþekávat nepĜedpokládané a 
neurþitelné vlivy. 
Údaje o odpadech 







15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 06 smČsné obaly O 
17 01 07 smČsi nebo oddČlené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobkĤ O 
17 02 01 GĜevo O 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry O 
   
O = ostatní odpad 
Veškerý uvedený odpad bude likvidován v souladu se zákonem 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
(v platném znČní 326/2009) a s vyhláškami 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadĤ, 
a 382/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
5 BEZPEýNOST PěI UŽÍVÁNÍ 
Navržené konstrukce a uspoĜádání dispozice splĖují bezpeþné užívání dané charakterem objektu dle 
vyhlášky þ. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, ve znČní vyhlášky þ. 20/2012 Sb. 
3Ĝi provozování objektu je nutné dodržovat bezpeþnostní pĜedpisy dle zákona þ. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištČní dalších podmínek BOZP ve znČní zákona þ. 362/2007 Sb., kterým se mČní zákon þ. 
262/2006 Sb. zákoník práce. 
Elektrické zaĜízení musí být provedeno v souladu s platnými þeskými normami a pĜedpisy, zejména 
pak ýSN 33 2000-4.41 Ochrana pĜed úrazem elektrickým proudem a ýSN  33  2000-5.54 UzemnČní 
elektrických zaĜízení. Elektrické zaĜízení lze uvést do trvalého provozu až na základČ pozitivního 
výsledku výchozí revize podle ýSN  33  2000-6.61 Revize elektrického zaĜízení. 
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6 OCHRANA PROTI HLUKU 
%Čhem realizace stavby mĤže dojít v dĤsledku stavebních aktivit k doþasnému zhoršení životního 
prostĜedí vlivem zvýšené hladiny hluku v pĜilehlém území. Vzhledem k tomu, že budou používány 
EČžné stavební technologie, nepĜedpokládá se negativní dopad na hladinu hluku v pĜilehlém okolí. 
Dokonþené stavební objekty nebudou zdrojem hluku a není nutné navrhovat opatĜení proti negativním 
~þinkĤm hluku. 
V objektu bude pouze jedna obytná buĖka, proto zde nejsou zvýšené nároky na protihluková opatĜení. 
Žádná místnost urþená pro spaní jedné, nebo více osob, nesousedí s místností, kde by byl zdroj 
hluku. Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splĖovaly akustické požadavky na neprĤzvuþnost 
stavebních dČlících prvkĤ dle ýSN 730532 (2.2010) Akustika – Ochrana proti hluku v budovách. Pro 
zamezení kroþejového hluku je v podlahách navržena kroþejová izolace. Posouzení jednotlivých 
konstrukcí je Ĝešeno v samostatné pĜíloze (6 - Stavební fyzika). 
 
7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  
Veškeré kompletní konstrukce jsou tepelnČ dimenzovány minimálnČ na souþasné požadavky pro 
splnČní tepelnČ – technické normy ýSN 73 0540 (2:2011) Tepelná ochrana budov - požadavky. 
Posouzení jednotlivých konstrukcí je Ĝešeno v samostatné pĜíloze (6 - Stavební fyzika). 
Souþinitel prostupu tepla „U“ obvodového zdiva pĜi praktické vlhkosti bez omítek þiní U = 0,14 W/m2K. 
Okna jsou navržena se zasklením U = 0,8 W/m2K. Pro vytápČní objektu je navrženo vytápČní 
otopnými tČlesy, zdrojem tepla je tepelné þerpadlo (zemČ-voda) se zásobníkem pro ohĜev TUV. 
 
8 ěEŠENÍ PěÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Vzhledem k charakteru stavby se pĜedpokládá užívání pouze veĜejné þásti stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato þást spadá podle § 2 vyhlášky þ. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb do skupiny objektĤ 
Ĝešených dle této vyhlášky. Více viz kapitola 1.7. 
 
9 OCHRANA STAVBY PěED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNċJŠÍHO 
PROSTěEDÍ 
Návrh ochrany stavby pĜed negativními úþinky radonu 
Stavba má navrženu hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zároveĖ bude sloužit proti prostupu 
radonu. Provedení hydroizolace bude v souladu s ýSN 730601 Ochrana staveb proti radonu. 
 
Agresivní spodní vody  
Vzhledem k tomu, že v dobČ odevzdání tohoto projektu nebyl doposud proveden podrobný 
hydrogeologický prĤzkum, lze pouze pĜedpokládat stupeĖ agresivity spodní vody. 
Podle pĜedpokladu chemického prostĜedí dle ýSN EN 206-1 podzemní voda v zájmové lokalitČ není 
klasifikována žádným ze stupĖĤ agresivity na betonové konstrukce.  
 
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
3Ĝi Ĝešení antikorozní ochrany musí být dodrženy pĜedpisy výrobce resp. dodavatele pro jednotlivé 
nátČrové systémy. Protikorozní povrchová ochrana ocelových konstrukcí ve vlhkém prostĜedí bude 
provedena jako kombinovaný povlak metalizací Zn nebo nátČrovým systémem dle ýSN EN ISO 
12944-1 NátČrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátČrovými 
systémy – ýást 1: Obecné zásady a ýást 2: Klasifikace vnČjšího prostĜedí  




 strana 12 
 
 
Návrh Ĝešení ochrany stavby pĜed negativními úþinky poddolování 
Navrhovaná stavba není ohrožena negativními ~þinky poddolování. 
Parcela není dotþena ochrannými ani bezpeþnostními pásmy. 
 
10 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Základní požadavky na situování a stavební Ĝešení objektu vyhovují z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
11 INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
OdvodnČní území 
Veškeré dotþené plochy budou vyspádovány sklonem min. 1% tak, aby srážkové vody neovlivnily 
stavbu. PĜedpokládá se odvod dešĢových vod ze stĜechy a zpevnČných ploch pozemku stavebníka 
dešĢovou kanalizací pĜes odluþovaþ lehkých kapalin do vodního recipientu pod vodním dílem. 
Vsakování splĖuje požadavky dle §21, odst.3a) vyhlášky 501/2006 O obecných požadavcích na 
využívání území, protože pomČr plochy þásti pozemku schopné vsakování dešĢové vody k celkové 
výmČĜe pozemku þiní cca 0,59, což splĖuje požadavek alespoĖ 0,4. 
Splašková kanalizace – viz kapitola 1.4. 
Zásobování energiemi a vodou 
Viz kapitola 1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
ěešení dopravy 
Viz kapitoly 1.4 a 1.5 
Povrchové úpravy okolí stavby, vþetnČ vegetaþních úprav 
Po výkopových a stavebních pracích se pozemek uvede do pĤvodního stavu zatravnČním a 
vysázením dĜevin v rámci SO 102.18. Povrchové úpravy terénu budou Ĝešeny ohumusováním v tl. cca 
0,15 m a osetím. Na ohumusování budou použity hlinité materiály ze skrývek, které budou bČhem 
stavby uložené na mezideponii v prostoru budoucí zátopy vodního díla. 
Elektronické komunikace 
Napojení internetu a televize je uvažováno pĜipojením do telekomunikaþní sítČ pomocí datové pĜípojky 
ze sítČ spoleþnosti Telefónica O2, která je zahrnuta v SO 701.04.01. 
 
12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAěÍZENÍ 
STAVEB (POKUD SE VE STAVBċ VYSKYTUJÍ) 








Souhrnná technická zpráva byla vypracována podle ustanovení vyhlášky þ. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. 
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1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNċ TECHNICKÉ ěEŠENÍ 
 
1.1 Úþel objektu 
Budova je urþena pro zajištČní provozu a bezpeþnosti novČ navrhovaného vodního díla Nové 
HeĜminovy. Primárním úþelem vodního díla je ochrana území pĜed povodnČmi. 
 
1.2 Kapacitní údaje 
RozmČry stavby: délka 57,7 m, šíĜka 25,5 m 
Plocha oploceného pozemku: 4267,2 m2 
ZastavČná plocha: 875,4 m2 
NezastavČná plocha: 3391,8 m2 
Procento zastavČní: 20,5 % 
Celková podlahová plocha: 949,33 m2 
Obytná plocha (inspekþní pokoje): 101,00 m2 
ObestavČný prostor celkem: 5421,4 m3 
 Suterén: 236,25 m2 x 3,33 m =786,7 m3 
1.NP: 668,91 m2 x 3,25 m = 2174,0 m3 
2.NP: 234,36 m2 x 3,25 m = 761,7 m3 
StĜecha: 849,48 m2 x 4,0 m x 0,5 = 1699,0 m3 
Poþet obytných bunČk: 1 
Kategorie bytu: 2+1 
 
1.3 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziþní Ĝešení 
Provozní budova je navržena jako tĜípodlažní objekt usazený do mírného svahu. V nejbližším okolí se 
nachází dva projektované rodinné domky (SO 102.13), vzdálené cca 40 m. Budova je výškovČ 
rozþlenČna na vyšší a nižší þást, pĤdorysnČ se dČlí do tĜí kolmých hmot vzájemnČ propojených 
spoleþným schodištČm. Na hmotové þlenČní navazuje zastĜešení tvoĜené jednoduchými sedlovými 
stĜechami nasazenými ve dvou výškových úrovních a dvou smČrech.  
Architektura budovy je zvolena s ohledem na jednoduché pravoúhlé tvary. StĜecha je sedlová, ve 
sklonu 25°, s betonovou taškovou krytinou v barvČ šedé. Fasáda je navržena v bílé barvČ v kombinaci 
se svČtlým okrovým kamenným obkladem. Okna jsou dĜevČná (Euro) s tepelnČizolaþním trojsklem, 
dveĜe a vrata ocelová, v odstínu dub svČtlý. KlempíĜské výrobky jsou navrženy pĜevážnČ z titan-
zinkového plechu. 
Pozemek bude po celém obvodu oplocen (SO 102.16). Ve vstupní þásti na severozápadní stranČ 
bude automatická posuvná brána (SO 102.41) pro vjezd služebních vozidel. 
Dispoziþní Ĝešení a orientace budovy ke svČtovým stranám vyhovují požadavkĤm ýSN 73 4301 
Obytné budovy. Obytné místnosti (inspekþní pokoje) jsou v pĜevážné vČtšinČ situovány jižními až 
východními smČry. 
ProvoznČ je pak objekt rozdČlen do pČti základních provozĤ, které mohou fungovat zcela nezávisle a 
které jsou v objektu rozmístČny následujícím zpĤsobem: 
Ve vyšším kĜídle objektu je v 1. NP ze severozápadní strany pĜístupná služebna a kanceláĜ vedoucího 
se všemi souvisejícími místnostmi. Ve 2. NP je pak situována þást urþená pro prezentaci vodního díla 
veĜejnosti, tedy prezentaþní sál a sním spojené pĜíslušenství. Vzhledem ke zcela samostatnému 
fungování je tato veĜejná þást pĜístupná samostatným vnČjším jihozápadním schodištČm pĜístupným z 
SĜilehlého parkovištČ. Vzhledem k nutnosti zajistit pĜístup pro imobilní osoby je schodištČ doplnČno 
výtahem. 
V nižším jižním kĜídle objektu je v suterénu situována þást provozního zázemí tvoĜená šatnami, 
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sociálním zaĜízením a denní místností pracovníkĤ Povodí Odry. PĜístup je možný ze spoleþného 
vnitĜního schodištČ nebo samostatným východním vstupem z pĜilehlého dvora. V 1. NP jsou inspekþní 
pokoje pro ubytování max. šesti externích pracovníkĤ doþasnČ pracujících na pĜehradČ nebo pro 
rekreaþní pobyt zamČstnancĤ podniku. PĜístup do inspekþních pokojĤ je možný ze spoleþného 
schodištČ. 
V jakémsi pomyslném kĜížení hmot se nachází vnitĜní schodištČ, které je navrženo tak, aby dokázalo 
spojit veškeré výše uvedené provozy a zároveĖ dokázalo uzamþením jednotlivých pater veškeré 
provozy oddČlit. Toto schodištČ je protaženo jak do pĤdního prostoru, tak do suterénu, ve kterém se 
nachází sklady, kotelna a elektrorozvodna. Vzhledem ke sklonitému okolnímu terénu je i tato 
suterénní þást situována tak, že má pĜirozené denní osvČtlení. 
Ve východním jednopodlažním kĜídle je pak situováno technické zázemí objektu tvoĜené dílnami 
s pĜíruþními sklady, garážemi, skladem PHM, skladem barev a Ĝedidel, a záložním zdrojem. PĜístup je 
umožnČn ze zpevnČné plochy pĜed objektem. 
 
1.4 Bezbariérové užívání stavby 
V objektu provozní budovy se nachází veĜejná „prezentaþní“ þást ve 2. NP, která spadá podle § 2 
vyhlášky þ. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeþujících bezbariérové užívání 
staveb (dále jen „vyhláška“) do skupiny objektĤ Ĝešených dle této vyhlášky. Vzhledem k charakteru 
stavby se pĜedpokládá obþasné užívání veĜejné þásti osobami s omezenou schopností pohybu a 
SĜípadnČ i orientace.  
3Ĝed budovou je navrženo jedno vyhrazené parkovací stání (šíĜka 3,5m, délka 5,0m, sklon 2,0%) pro 
pohybovČ postižené osoby. Z tohoto stání je navržen bezbariérový pĜístup po chodníku (šíĜky 1,5m a 
SĜtþném sklonu max. 2%) ke vstupním dveĜím. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 
20 mm. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu – souþinitel 
smykového tĜení neménČ 0,5. PĜístup do 2. NP je umožnČn hydraulickým výtahem vyhovujícím svým 
provedením požadavkĤm vyhlášky. VnČjší schodištČ není primárnČ urþeno pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
V úseku veĜejné þásti (2. NP) jsou navrženy sociální zaĜízení pro imobilní osoby zvlášĢ pro muže a 
zvlášĢ pro ženy, vyhovující svým provedením a oznaþením požadavkĤm vyhlášky. Prezentaþní sál je 
urþen pro maximálnČ 50 osob, z toho se požadují dvČ vyhrazená místa pro osoby na vozíku dle §8 
vyhlášky. 
 
1.5 Bezpeþnost pĜi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostĜedí 
Navržené konstrukce a uspoĜádání dispozice splĖují bezpeþné užívání dané charakterem objektu dle 
vyhlášky þ. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, ve znČní vyhlášky þ. 20/2012 Sb. 
3Ĝi provozování objektu je nutné dodržovat bezpeþnostní pĜedpisy dle zákona þ. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištČní dalších podmínek BOZP ve znČní zákona þ. 362/2007 Sb. 
Elektrické zaĜízení musí být provedeno v souladu s platnými þeskými normami a pĜedpisy, zejména 
pak ýSN 33 2000-4-41 Ochrana pĜed úrazem elektrickým proudem a ýSN 33 2000-5-54 UzemnČní 
elektrických zaĜízení. Elektrické zaĜízení lze uvést do trvalého provozu až na základČ pozitivního 
výsledku výchozí revize podle ýSN 33 2000-6 Revize elektrického zaĜízení. 
Základní požadavky pro ochranu zdraví a bezpeþnosti, vztahující se na konstrukci a výrobu výtahĤ 
stanovuje NaĜízení vlády þ. 27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy se 
zmČnami:127/2004 Sb., 142/2008 Sb. 
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1.6 Stavební fyzika 
Tepelná technika, úspora energie a ochrana tepla 
Veškeré kompletní konstrukce jsou tepelnČ dimenzovány minimálnČ na souþasné požadavky pro 
splnČní tepelnČ – technické normy ýSN 73 0540 (2:2011) Tepelná ochrana budov - požadavky. 
Posouzení jednotlivých konstrukcí je Ĝešeno v samostatné pĜíloze (6 - Stavební fyzika). Souþinitel 
prostupu tepla „U“ obvodového zdiva pĜi praktické vlhkosti bez omítek þiní U = 0,14 W/m2K. Okna jsou 
navržena s izolaþním trojsklem, U = 0,8 W/m2K.  
Pro vytápČní budovy je navrženo podlahové vytápČní nebo otopná tČlesa. Podlahové vytápČní je 
SĜedpokládáno v místnostech se skladbami podlah SP01, SP04, SP05, SP06, SP07. U ostatních 
místností se pĜedpokládá použití otopných tČles. Jejich rozvržení upĜesní projekt specializace. 
Zdrojem tepla je tepelné þerpadlo (zemČ-voda) s externím zásobníkem pro TUV – upĜesní projekt 
specializace. Primárním zdrojem tepla budou zemní vrty Ĝešené v rámci SO 102.17. 
Akustika / hluk 
V objektu bude pouze jedna obytná buĖka, proto zde nejsou zvýšené nároky na protihluková opatĜení. 
Žádná místnost urþená pro spaní jedné, nebo více osob, nesousedí s místností, kde by byl zdroj 
hluku. Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splĖovaly akustické požadavky na neprĤzvuþnost 
stavebních dČlících prvkĤ dle ýSN 730532 (2.2010) Akustika – Ochrana proti hluku v budovách. Pro 
zamezení kroþejového hluku je v podlahách navržena kroþejová izolace. Posouzení jednotlivých 
konstrukcí je Ĝešeno v samostatné pĜíloze (6 - Stavební fyzika). 
 
1.7 Požadavky na požární ochranu 
Požární bezpeþnost stavby je Ĝešena v samostatné zprávČ požárnČ bezpeþnostního Ĝešení (pĜíloha 
D.1.3). Stavebník (uživatel) bude respektovat veškeré podmínky uvedené v požárnČ bezpeþnostním 
Ĝešení stavby. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou þ. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany 
staveb a souvisejícími normami.  
 
2 STAVEBNċ KONSTRUKýNÍ ěEŠENÍ  
Vytýþení objektu 
Výškové a polohové osazení provozní budovy je zakresleno ve výkresu C.2 Koordinaþní Situace. 
Dokumentace je zpracována v souĜadném systému S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. 
Vytyþovací schéma se souĜadnicemi vytyþovacích bodĤ nejsou souþástí zadání tohoto projektu. 
ýistá podlaha 1.NP = 0,000 = 414,00 m n.m., B.p.v. 
Zemní práce 
3Ĝed zahájením výkopových prací je nutné provést vytýþení stavby a prĤEČhu podzemních vedení 
inženýrských sítí. 
Poté bude provedeno sejmutí ornice v pĜedpokládané tl. 20 cm. VytČžená zemina bude pĜevezena do 
vyhrazených prostorĤ budoucí zátopy (bude upĜesnČno projektem organizace výstavby) oddČlenČ od 
sejmuté ornice k pĜípadnému využití pro zásypy. PĜedpokládá se, že ornice bude využita v rámci 
ozelenČní pozemku. 
Dále bude následovat provedení hlavních výkopĤ a následnČ provedení dílþích výkopových figur. Tyto 
práce budou provedeny v rozsahu vyhloubení rýh pro základové pasy a pro provedení rozvodĤ ležaté 
kanalizace. Poté budou vykopány rýhy pro pĜípojky jednotlivých inženýrských sítí. Výkopové práce 
budou provedeny strojnČ, dokopávky ruþQČ. Posledních 15 cm provést pĜed betonáží základových 
pasĤ z dĤvodĤ možného znehodnocení podloží povČtrnostními vlivy.  
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K pĜevzetí základové spáry bude pĜed betonáží základových pasĤ pĜizván projektant (pĜíp. také statik 
nebo geolog), kteĜí stanoví pĜípadná další opatĜení. Objekt byl do terénu zakomponován tak, aby 
bilance zeminy, která bude vykopána v pomČru se zeminou, která bude na pozemek vrácena k 
terénním úpravám nebo odvezena na jiné místo, byla co nejpĜíznivČjší. Zásypy provést postupným 
vrstvením a hutnČním v tl. max. 15-20 cm na únosnost 0,20 MPa. Zemní práce budou provádČny v 
zeminČ tĜídy III a IV. Podrobnosti viz pĜíloha D.1.1.01 Výkres výkopĤ. 
Drenážní systém  
bude proveden po ukonþení izolatérských prací na vnČjším líci obvodového zdiva. Je navrženo 
dvouvrstvé drenážní potrubí Siroplast-K, PE-HD DN100, perforované ze 2/3 (TS-220°), které bude 
uloženo ve vrstvČ tČženého kameniva frakce 16-32, zabalené v textilii Filtek 500. Do této vrstvy bude 
napojena svislá drenážní vrstva obvodového zdiva tvoĜena nopovou fólií HDPE Dekdren N8, 
chránČnou geotextilií. Podklad bude tvoĜit spádová vrstva min. spádu 0,5% z prostého betonu C12/15 
tloušĢky min. 100 mm. Drenážní potrubí bude napojeno do revizních PP šachet TEGRA 425 a 
ukonþeno v nejnižším bodČ vstupní PP šachtou TEGRA 1000 NG se zakonþením zpČtnou klapkou 
proti zpČtnému vzdutí. Drenážní voda bude odvedena do dešĢové kanalizace. Prostupy drenážního 
potrubí základovými konstrukcemi budou provedeny pĜes chrániþku z PVC KG trubky DN125. 
Podrobnosti viz pĜílohy D.1.1.01, D.1.1.15 a C.2. 
Základy 
Hloubka založení obvodových základových konstrukcí bude min. 0,80 m pod úrovní upraveného 
terénu. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu tĜídy C 16/20, pĜípadnČ ze 
železobetonu C20/25 XC2 vyztuženého dle statického výpoþtu. Základové pasy budou pĜebetonovány 
ŽB základovou podkladní deskou tl. 100 mm z betonu tĜídy C20/25 XC2, vyztuženou v celé ploše 
KARI sítí (oka 150/150mm, drát Ø 4 mm). Do obvodového výkopu bude pĜed betonáží vložen 50 mm 
nad základovou spáru strojený základový zemniþ z páskové oceli FeZn 40/4 mm. K zemniþi budou v 
rozích budovy a pod pojistkovým rozvadČþem pĜipojeny praporce pro hromosvody, všechny vyvedeny 
200 mm nad úroveĖ upraveného terénu. Do výkopu budou u obvodových základĤ osazeny na vrstvu 
200 mm ztuhlého podkladního betonu a zajištČny proti posunutí tepelnČ izolaþní tvarovky ztraceného 
bednČní TERMO (STAVOMODUL s.r.o.). VnČjší stČna tvarovky je tvoĜena polystyrenem XPS 300 tl. 
60 mm výšky 600 mm, vnitĜní stČna je z EPS 200 tl. 60 mm výšky 500 mm. Základová spára všech 
pasĤ musí být v únosném rostlém terénu, nesmí být v násypu (pokud by zasahovala do násypu, je 
nutné zákl. pas prohloubit až do únosného podloží). V základech budou provedeny – vynechány – 
prostupy pro inženýrské sítČ. Jejich pĜesnou polohu a parametry urþí projekty specializací. 
Podrobnosti viz pĜílohy D.1.1.02, D.1.1.15 a D.1.1.17. 
Izolace proti vodČ a radonu 
Hydroizolace a zároveĖ protiradonová bariéra je navržena ze dvou vrstev modifikovaných asfaltových 
pásĤ 1x GLASTEK SPECIAL MINERAL, bodovČ natavený ve vodorovné poloze, celoplošnČ natavený 
ve svislé poloze + 1x ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL celoplošnČ natavený. PĜesahy spojĤ budou 
min. 100 mm. Tato izolace bude provedena odbornou firmou. Požaduje se 1. kategorie tČsnosti –
izolace s plynotČsnČ provedenými spoji a prostupy. 
Návrh hydroizolace je v souladu s ýSN P 73 0600 Hydroizolace staveb, ýSN 73 0601 Ochrana 
staveb proti radonu z podloží a vyhláškou 307/2002 o radiaþní ochranČ. 
Podrobnosti viz pĜílohy D.1.1.15 a D.1.1.17. 
Svislé konstrukce 
Objekt bude proveden zdČnou technologií pĜevážnČ z pálených broušených cihelných blokĤ HELUZ 
na celoplošné lepidlo.  
Nosné obvodové zdivo nadzemní þásti je navrženo z broušených cihelných blokĤ HELUZ FAMILY 
2in1 (P10) na celoplošné lepidlo (M10). Nosné obvodové zdivo suterénu je navrženo ze ztraceného 
bednČní – betonové tvarovky tl. 400 mm vyplnČné vyztuženým betonem dle statického výpoþtu. 
VnitĜní nosné zdivo je navrženo z broušených cihelných blokĤ HELUZ FAMILY 44 (P10) a HELUZ P15 
30 na celoplošné lepidlo (M10). Nosné stČny jsou ztuženy v úrovni monolitického železobetonového 
stropu. 
Do nadpraží otvorĤ budou vloženy nosné pĜeklady HELUZ 23,8 a HELUZ 11,5 ploché. U vČtšiny oken 
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jsou navrženy žaluziové pĜeklady HELUZ. Specifikace pĜekladĤ viz pĜíloha D.1.1.03. 
3Ĝtþky budou zhotoveny z cihelných blokĤ HELUZ 11,5 – broušená – (P10) na celoplošné lepidlo 
(M10) v tl. 115 mm (bez omítek). U sprchových koutĤ bude provedena pĜepážka z cihelných blokĤ 
HELUZ 10 broušená (P10) na celoplošné lepidlo (M10). 
Provedení zdČných konstrukcí bude odpovídat ýSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zdČných 
konstrukcí – ýást 2: Volba materiálĤ, konstruování a provádČní zdiva. PĜi montáži výrobkĤ HELUZ 
bude postupováno v souladu s PĜíruþkou pro provádČní HELUZ. 
Podrobnosti viz výkresová dokumentace. 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy z monolitického železobetonu. Bude použit beton tĜídy C20/25 XC1, 
výztuž B500B dimenzovaná ve statickém výpoþtu. Návrh systému bude v souladu s ýSN EN 1992-1-
1. PĜíprava betonové smČsi bude v souladu s ýSN EN 206 (07/2014) Beton - Specifikace, vlastnosti, 
výroba a shoda. ProvádČní betonových konstrukcí bude v souladu s ýSN EN 13670. PĜedbČžný 
statický návrh stropních desek je v pĜíloze D.1.1.26.  
Stropní desky budou rozdČleny na menší pracovní úseky pracovními spárami – viz pĜíloha D.1.1.09 
Výkres tvaru – strop 1.NP. Výkresy tvaru stropĤ ostatních podlaží nejsou pĜedmČtem zadání této 
práce. Souþástí stropních desek je ztužení svislých nosných stČn skrytými ŽB vČnci. PĜípadné zesílení 
výztuže v kritických oblastech se provede dle statického výpoþtu.  
Do stropní desky technického zázemí budou pĜed betonáží osazeny ocelové pásoviny pro kotvení 
krovu. Podrobnosti viz pĜílohy D.1.1.09 a D.1.1.18. 
Nad vjezdy do garáží budou provedeny železobetonové pĜeklady – podrobnosti viz pĜílohy D.1.1.09 a 
D.1.1.18. Do nadpraží otvorĤ budou vloženy nosné pĜeklady HELUZ 23,8 a HELUZ 11,5 ploché. U 
YČtšiny oken jsou navrženy žaluziové pĜeklady HELUZ. Specifikace pĜekladĤ viz pĜíloha D.1.1.03. 
V místČ pĜechodu stropní desky do schodišĢového ramene bude provedeno odhluþQČné napojení 
pomocí systému SCHहCK TRONSOLE (typ T). Tento prvek zajistí útlum kroþejového hluku v prostoru 
schodištČ. Montáž bude provedena v souladu s montážním pĜedpisem výrobce. Podrobnosti viz 
http://www.schoeck-wittek.cz/cs/produkty/tronsole--40. 
SchodištČ vnitĜní 
VnitĜní schodištČ je navrženo z monolitického železobetonu. Bude použit beton tĜídy C20/25 XC1, 
výztuž B500B dimenzovaná ve statickém výpoþtu. Návrh systému bude v souladu s ýSN EN 1992-1-
1. PĜíprava betonové smČsi bude v souladu s ýSN EN 206 (07/2014) Beton - Specifikace, vlastnosti, 
výroba a shoda. ProvádČní betonových konstrukcí bude v souladu s ýSN EN 13670. 
SchodištČ bude provedeno z pČti ramen v dimenzích 10 x 162.5 mm x 280 mm vþetnČ skladby 
podlahy SP02. Ramena budou napojena na dvČ mezipodesty pracovní spárou. V místČ pĜechodu 
stropní desky do schodišĢového ramene bude provedeno odhluþQČné napojení pomocí systému 
SCHहCK TRONSOLE (typ T). Tento prvek zajistí útlum kroþejového hluku v prostoru schodištČ. 
Podrobnosti viz http://www.schoeck-wittek.cz/cs/produkty/tronsole--40. 
Mezipodesty budou odhluþQČQČ uloženy do schodišĢových stČn pomocí izoblokĤ BRONZE, 
dimenzovaných dle statického posouzení. SchodišĢové mezipodesty i ramena budou separovány od 
zdiva pomocí pČny ETHAFOAM tl. 10 mm. Podrobnosti viz http://www.bronze.cz/podestovy-
blok/izoblok-bronze.htm. 
Nášlapná vrstva bude z keramické dlažby (skladba podlahy SP02). Pochozí plocha schodišĢových 
stupĖĤ a podest musí vykazovat souþinitel smykového tĜení min. 0,5. PĜi pĜedním okraji schodišĢového 
stupnČ do vzdálenosti 40 mm od hrany musí protiskluzová úprava vykazovat souþinitel smykového 
WĜení nejménČ 0,6. Povrch stupnic nástupního a výstupního stupnČ v každém rameni bude výraznČ 
kontrastnČ rozeznatelný od povrchu ostatních stupĖĤ a podest, a to po celé jejich ploše, popĜ. pruhem 
širokým 100 mm ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany stupnČ. SchodištČ bude provedeno 
v souladu s ýSN 73 4130 (03/2010) SchodištČ a šikmé rampy – Základní požadavky. 
Zábradlí (Z/9, Z/10) je navrženo z ušlechtilé oceli (V2A) s dĜevČným madlem z lakovaného masivního 
buku. Pro zabránČní vstupu do prostoru se sníženou výškou menší než 2100 mm (schodištČ 
v suterénu) je navržena zarážka (Z/3). Provedení bude v souladu s ýSN 74 3305 (01/2008) Ochranná 
zábradlí.  
Podrobnosti viz pĜílohy D.1.1.23 a D.1.1.07. 
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SchodištČ vnČjší 
VnČjší schodištČ (Z/1) bude provedeno z ocelových profilĤ s protikorozní úpravou žárovým 
zinkováním. Jedná se o pĜedbČžný návrh. Výrobní dokumentace není pĜedmČtem zadání tohoto 
projektu.  
Nášlapnou vrstvu podest a schodišĢových stupĖĤ tvoĜí kompozitní skládané rošty PREFAPOR 
15x10/25 – viz skladba podlahy SP10. RozmČr otvorĤ v roštech nesmí být ve smČru výstupu vČtší než 
15 mm. Pochozí plocha schodišĢových stupĖĤ a podest musí vykazovat souþinitel smykového tĜení 
min. 0,5. PĜi pĜedním okraji schodišĢového stupnČ do vzdálenosti 40 mm od hrany musí protiskluzová 
úprava vykazovat souþinitel smykového tĜení nejménČ 0,6. Povrch stupnic nástupního a výstupního 
stupnČ v každém rameni bude výraznČ kontrastnČ rozeznatelný od povrchu ostatních stupĖĤ a podest, 
a to po celé jejich ploše, popĜ. pruhem širokým 100 mm ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany 
stupnČ.  
SchodištČ bude provedeno v souladu s ýSN 73 4130 (03/2010) SchodištČ a šikmé rampy – Základní 
požadavky. 
Zábradlí bude þásteþQČ souþástí prvku Z/1, ostatní díly jsou souþástí prvkĤ Z/2, Z/5 a Z/6. Pro 
zabránČní vstupu do prostoru se sníženou výškou menší než 2200 mm je navržena v prostoru pod 
schodištČm zarážka (Z/3). Provedení bude v souladu s ýSN 74 3305 (01/2008) Ochranná zábradlí.  
Podrobnosti viz pĜíloha D.1.1.23. 
StĜešní konstrukce 
ZastĜešení budovy bude provedeno vaznicovou krovovou sedlovou konstrukcí ve sklonu 25°. Krokve 
120/180 budou osazeny na pozednicích 140/140. Kleštiny 80/180 budou s krokvemi vzájemnČ 
spojeny svorníky M16 dl. 350 mm. Pozednice se pĜikotví do ŽB vČnce závitovými tyþemi M16 po 
vzdálenostech cca 2m na chemickou maltu. Ztužení krovu v podélném smČru zajišĢují vaznice 
200/240 podepĜené sloupky 160/160 a pásky 100/120 v kombinaci s kotvením vaznic do štítových 
stČn. Sloupky krovu budou kotveny buć do vazních trámĤ 220/280 nebo do železobetonového stropu 
pomocí ocelových kotvících botek Z/15 a Z/16. Napojení kleštin do zdiva bude zajištČno tesaĜskými 
WĜmeny Z/17. V þástech krovu bez vazních trámĤ bude zajištČna stabilita pomocí ocelové pásoviny 
(Z/13, Z/14) kotvené ve stropní desce.  
Nad krokvemi bude umístČna difúzní pojistná hydroizolace TYVEK SOLID. Na stĜešní konstrukci se 
provede dvojité laĢování, kontralatČ 50/50 a stĜešní latČ 60/40, stĜešní krytina BRAMAC TEGALIT 
(bezpeþný sklon 25°), barva šedá. Na stĜešní konstrukci se osadí vČtrací tašky a protisnČhové tašky. 
9Čtšina klempíĜských prvkĤ bude z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. ProtisnČhové tašky budou 
doplnČny systémem snČhových zachytávaþĤ (K/11) LINDAB SAFETY z pozinkované oceli.  
Pro bezpeþný pohyb osob na stĜeše je navržen systém bezpeþnostních stĜešních hákĤ (K/12) ABS 
LOCK SDH 02, který je certifikován dle EN 517 B a také jako kotvicí zaĜízení dle EN 795 A. Háky musí 
vyhovovat ýSN EN 517 (05/2006), musí být korozivzdorné a odolné klimatickým vlivĤm. Instalace, 
provoz a údržba probČhne dle návodu výrobce, odpovídajícím ýSN EN 517. ZaĜízení bude 
kontrolováno min. každých 12 mČsícĤ oprávnČnou osobou autorizovanou výrobcem. 
Krov bude tepelnČ izolovaný pouze nad schodištČm a nad obytnou buĖkou (inspekþními pokoji) v 
šikmé þásti a ve vodorovné þásti pod kleštinami (viz. výkres D.1.1.07). Tepelnou izolaci tvoĜí 160 mm 
+ 80 mm minerální vlny ROCKWOOL SUPERROCK (mezi krokvemi a pod krokvemi). Pod krokvemi a 
pod kleštinami bude zavČšen protipožární sádrokartonový podhled tl. 12,5 mm na ocelovém 
pozinkovaném roštu – systém RIGIPS 4.70.15. Mezi sádrokartonovou desku a nosný rošt bude 
umístČna parozábrana JUTAFOL N AL. Podrobnosti viz skladba G1. 
Potrubí ZTI a VZT bude ve stĜešním prostoru Ĝešeno tak, aby se vzájemnČ neovlivĖovalo a 
nekolidovalo. Podrobnosti viz projekty specializací. 
Všechny dĜevČné prvky krovu budou vyrobeny z vysušeného smrkového dĜeva a ošetĜeny 2x 
ochranným nátČrem proti dĜevokazným houbám a dĜevokaznému hmyzu (napĜ. LIGNOFIX E-PROFI). 
Ocelové prvky krovu jsou navrženy s ochranou žárovým zinkováním. 
Veškeré pracovní postupy budou provedeny dle technologických pĜedpisĤ výrobcĤ systémĤ BRAMAC, 
TYVEK, JUTA, ROCKWOOL a RIGIPS. 
StĜecha bude provedena v souladu s ýSN 73 1901 (02/2011 + Z1 05/2013) Navrhování stĜech a ýSN 
EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dĜevČných konstrukcí. 
Podrobnosti viz pĜílohy D.1.1.06, D.1.1.07, D.1.1.10, D.1.1.19, D.1.1.20, D.1.1.22, D.1.1.23. 
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VnČjší povrchy  
VnČjší povrchy budou tvoĜit buć minerální omítky (skladba E2) nebo kamenný obklad (skladba E1).  
Pro omítnuté plochy je navržena tepelnČizolaþní jádrová omítka Cemix Supertherm TO 057 tl. 25 mm, 
pro strojní nebo ruþní zpracování s ocelovými nebo hliníkovými rohovými hranami. Finální povrch je 
navržen z vnČjšího štuku Cemix 023 a silikonového fasádního nátČru bílého Cemix FNB vþetnČ 
penetrace Cemix P ASN.  
Pro obkládané plochy (skladba E1) je navržen vnČjší obklad z pĜírodního kamene tloušĢky 10-30 mm. 
Jedná se o systém WALLSTONE Q 010 Golden Quartzite, který dodává spoleþnost DEKSTONE 
SĜírodní kámen s.r.o. Obklad bude lepen na penetrované zdivo speciálním lepidlem. Po zatvrdnutí 
lepidla se neprovádí spárování, pouze se povrch impregnuje systémovým pĜípravkem. Práce budou 
provádČny dle technologického postupu dodavatele DEKSTONE. 
Soklové zóny objektu budou proti odstĜiku dešĢových vod chránČny vyspádovaným okapovým 
chodníkem z betonové zámkové dlažby v šíĜce 2 m (skladby I a J). 
'ĜevČné obklady a venkovní dĜevČné konstrukce, viditelné prvky krovu, budou opatĜeny 
impregnaþním a následnČ lazurovacím nátČrem (napĜ. LUXOL Originál) v odstínu dub svČtlý. 
Výpis skladeb viz pĜíloha D.1.1.20. 
VnitĜní povrchy 
Omítky vnitĜní – navržena jednovrstvá vápenosádrová omítka Cemix 026 tl. 10 mm, pro strojní nebo 
ruþní zpracování s ocelovými nebo hliníkovými rohovými hranami. Na stropní konstrukce a podhledy 
schodištČ bude nejdĜíve nanesen penetraþní nátČr Cemix Kontakt. 
Obklady stČn - v koupelnách, na WC budou provedeny keramické obklady glazované RAKO dle 
technologického postupu výrobce. Ve sprchových koutech bude pod obklady provedena hydroizolaþní 
stČrka (napĜ. CEMIX HP1K). 
Podhledy 
Podhledy jsou Ĝešeny jednak na zatepleném stropu podkroví (inspekþní pokoje a vnitĜní schodištČ) a 
dále na železobetonových stropech.  
Zateplené stropy podkroví (viz skladba G1 – pĜíloha D.1.1.20) mají podhled tvoĜen protipožárními 
sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm na ocelovém pozinkovaném roštu – systém RIGIPS 4.70.15. 
Montáž bude provedena dle technologického pĜedpisu výrobce systému. 
Na železobetonových stropech jsou navrženy tĜi varianty podhledĤ (viz skladba G2 – pĜíloha 
D.1.1.20): 
1) VnitĜní vápenosádrová omítka tl. 10 mm (napĜ. CEMIX 026) 
2) Sádrokartonový podhled tl. 150 mm (napĜ. desky RIGIPS RF tl. 12,5 mm na ocelovém 
pozinkovaném roštu – systém RIGIPS 4.70.15) 
3) Rastrový (kazetový) podhled tl. 200 mm (napĜ. RIGIPS Gyptone Base 31 na ocelovém 
pozinkovaném roštu – systém RIGIPS 4.07.50) 
Kotvení podhledĤ do ŽB stropních desek bude provedeno v protipožární úpravČ – pro kotvení závČVĤ 
nosného roštu budou použity kovové prvky, napĜ. HILTI DZB klínový hĜeb nebo HA 8 závČsová 
hmoždinka. 
RozmístČní podhledĤ je patrné z tabulek místností v pĜílohách D.1.1.03 až D.1.1.05. Všechny 
podhledy budou provedeny dle technologického pĜedpisu výrobce systému. 
VýplnČ otvorĤ 
Okna jsou navržena dĜevČná (EURO) – lazura odstín dub svČtlý, zasklené izolaþním trojsklem U= 0,8 
W/m2*K. VnitĜní parapety oken budou dĜevČné popĜ. plastové s imitací dĜeva. Montáž provede 
dodavatel oken (napĜ. Slavona). 
VnČjší dveĜe budou tvoĜeny ocelovým dveĜním kĜídlem plnČným polyuretanem a hliníkovou zárubní 
s pĜerušeným tepelným mostem (napĜ. Hऺrmann). Prosklení bude tvoĜit tepelnČ izolaþní trojsklo. 
VnitĜní dveĜe budou typové, tvoĜeny ocelovým dveĜním kĜídlem plnČným tĜískovou vložkou, zasklené 
nebo plné, dodavatel napĜ. Hऺrmann. VnitĜní dveĜe budou osazené do ocelových zárubní stejného 
výrobce. Montáž se provede dle technologického postupu výrobce. 
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StĜešní okna jsou navržena dĜevČná VELUX GGU M08 kyvná, pro správnou instalaci se použije 
lemování EDW/S. Zaklení bude nízkoenergetickým trojsklem þirým, Uw = 1,0 W/(m2.K). Ovládání oken 
bude motorické + ruþní. Montáž se provede dle technologického postupu výrobce. 
Garážová vrata jsou navržena sekþní, ocelová tl. 42 mm s polyuretanovou tepelnČ izolaþní výplní, 
ovládaná elektrickým pohonem, dodavatel napĜ. Hऺrmann. Jejich montáž provede dodavatel systému. 
Všechny výplnČ otvorĤ musí splĖovat požadavky na prostup tepla dle ýSN 73 0540-2 (2011) Tepelná 
ochrana budov - ýást 2: Požadavky.  
Zabudování výplní otvorĤ bude provedeno v souladu s ýSN 74 6077 (04/2014) Okna a vnČjší dveĜe – 
Požadavky na zabudování. Nová norma by mČla vnést jasná pravidla pro osazování oken a dveĜí a 
usnadnit tak práci všem úþastníkĤm výstavby. 
Jednotlivé výplnČ otvorĤ jsou popsány ve výpisu oken a dveĜí D.1.1.21. 
Podlahy 
Konstrukce podlah jsou vypsány ve výpisu skladeb konstrukcí D.1.1.20. Zvláštní pozornost je tĜeba 
YČnovat podlahám s podlahovým vytápČním, které jsou navrženy v systému TOP HEATING na 
reflexní podložce Profi reflex 3000. Specifikace systému bude upĜesnČna v projektu specializace. 
Ve styku podlah s vertikálními konstrukcemi bude vložena okrajová dilataþní páska tl. 10 mm.  
Dilatace podlah se provede speciálními dilataþními profily pro pohybové spáry o minimální tloušĢce 10 
mm a stlaþitelnosti min. 5 mm, v celé výšce potČrové vrstvy. 
Za výhodných geometrických podmínek je možno provádČt aplikaci potČUĤ do 200 m2 bez dilatace. PĜi 
nevýhodných geometrických podmínkách jako jsou napĜ. chodby a místnosti obdélníkového tvaru s 
pomČrem stran menším jak 1:3, místnosti s prostorovou dispozicí ve tvaru „L“, „U“ apod. ve dveĜních 
prostupech, v prostorách se sloupy, tam, kde se prostor zužuje nebo úzká chodba vyúsĢuje do vČtších 
prostor, je dilatace nezbytnou souþástí aplikace. KromČ nevhodné prostorové dispozice se dále 
dilatace provádí: 
x pĜi rozdílných, na sebe navazujících tloušĢkách potČrové vrstvy 
x mezi plochami s rĤznými niveletami povrchu potČru 
x v pĜechodech mezi vytápČnými a nevytápČnými þástmi podlahové konstrukce 
x pĜes konstrukþní dilatace stavby 
x u velkých místností s pĜedpokladem nerovnomČrného ohĜevu oslunČním se dilatují plochy s 
délkou > 20 m 
x pĜi vynuceném pĜerušení aplikaþního procesu na více než 30 minut 
x U potČUĤ se zabudovaným podlahovým topením se dilatace provádí s ohledem na charakter 
finální podlahoviny: 
x plochy pod tuhými podlahovinami (dlažby) se dilatují pĜi délce > 10 m 
x plochy pod pružnými podlahovinami se dilatují pĜi délce > 20 m 
Hydroizolaþní stČrka pod dlažbou bude pouze v umývárnách a WC (napĜ. CEMIX HP1K), vytažena 
200mm na stČny. 
Montáž podlah se provede dle technologického postupu výrobcĤ použitých systémĤ. ProvádČní 
podlah bude v souladu s ýSN 74 4505 (05/2012) Podlahy – Spoleþná ustanovení. 
Zámeþnické výrobky 
Zámeþnické výrobky jsou oznaþeny ve výkresech, veškeré zámeþnické výrobky budou opatĜeny 
korozivzdorným povrchem žárovým zinkováním nebo vyrobeny z korozivzdorné oceli. Zábradlí je 
popsáno v kapitole SchodištČ. 
Viz pĜíloha D.1.1.23 Výpis zámeþnických výrobkĤ. 
KlempíĜské výrobky 
9Čtšina klempíĜských prvkĤ bude z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Podrobný popis je v kapitole 
StĜešní konstrukce. 
Podrobnosti viz pĜíloha D.1.1.22 Výpis klempíĜských výrobkĤ. 
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Tepelné izolace 
Veškeré konstrukce tvoĜící obálku budovy jsou navrženy tak, aby splĖovaly normové požadavky na 
souþinitel prostupu tepla. V místech potenciálních tepelných mostĤ byla navržena opatĜení k jejich 
eliminaci, zejména v místech uložení stropních desek v obvodovém zdivu a u obvodových základĤ. 
Všechny tepelnČ izolované skladby konstrukcí musí splĖovat požadavky na prostup tepla dle ýSN 73 
0540-2 (2011) Tepelná ochrana budov - ýást 2: Požadavky. 
Podrobnosti viz pĜílohy D.1.1.15, D.1.1.16, D.1.1.18, D.1.1.20. 
NátČry 
'ĜevČné venkovní obklady a venkovní dĜevČné konstrukce, viditelné prvky krovu, budou opatĜeny 
impregnaþním a následnČ lazurovacím nátČrem (napĜ. LUXOL Originál) v odstínu dub svČtlý dle 
technologického postupu výrobce nátČru. 
Pokud se ve stavbČ vyskytnou ocelové konstrukce bez povrchové úpravy, budou opatĜeny základním 
nátČrem a dvojitým syntetickým nátČrem. 
Malby 
Všechny místnosti budou natĜeny malbou (napĜ. Primalex PLUS) ve dvou vrstvách. Barevné odstíny 
urþí objednatel. 
VnČjší zpevnČné a nezpevnČné plochy  
V oploceném areálu budovy je navrženo asfaltové parkovištČ pro služební vozidla. Skladba 
asfaltových ploch je definována ve výpisu skladeb pod písmenem „H“. V pĜilehlé ploše pod 
zastĜešenými vstupy do budovy a vjezdy do garáží je navržena pojízdná skladba „J“ betonové 
zámkové dlažby. Chodníky okolo budovy tvoĜí porĤzná skladba „I“ betonové zámkové dlažby. Veškeré 
zpevnČné plochy Ĝeší SO 102.14. Ostatní plochy budou osety trávou a vysázeny okrasné dĜeviny (SO 
102.18). 
Podrobnosti viz pĜílohy D.1.1.20, D.1.1.04, C.2. 
 
2.1 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpoþtu 
Veškerá zatížení uvažovaná ve statických výpoþtech jsou uvažována v souladu s ýSN EN 1991-1 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (73 0035) 
 
 
2.2 Údaje o požadované jakosti stavebních materiálĤ a o 
požadované jakosti provedení 
Veškeré výrobky použité pĜi stavbČ objektu budou certifikovány prohlášením o shodČ dle evropské 
smČrnice ISO 9001 : 2001.  
Výrobky budou zabudovány v souladu s návodem na použití podle technických listĤ výrobce. 
 
2.3 Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi provádČní nosných 
konstrukcí  
Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci je Ĝešena v samostatném projektu Plán bezpeþnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci na staveništi.  
3Ĝi provádČní stavebních prací musí být respektovány platné ýSN a bezpeþnostní pĜedpisy, a to 
zejména: 
x Zákon þ. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci v pracovnČprávních vztazích a zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy (zákon o zajištČní dalších podmínek 
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bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci); 
x NaĜízení vlády þ. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích. 
x NaĜízení vlády þ. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi 

















3Ĝi zpracování této diplomové práce jsem se zamČĜil na ideální vyĜešení dispozice pro daný úþel a na 
Ĝešení konstrukþních detailĤ. Tato práce mi pomohla pĜi uvedení získaných poznatkĤ za celé studium 
do projekþní praxe. Pomohla mi také pĜi orientaci v širokém spektru normativních a právních pĜedpisĤ. 
Oproti pĤvodní studii byla zmČQČna poloha budovy jejím pootoþením o 30° proti smČru hodinových 
ruþLþek, kvĤli jejímu lepšímu usazení do terénu. Suterénní zdivo pĜilehlé zeminČ bylo pĤvodnČ 
navrženo z cihelných blokĤ HELUZ, novČ pak ze ztraceného bednČní vyplnČného železobetonem 
kvĤli vČtší únosnosti na zemní tlak. Stejnou promČnou prošlo zdivo na štítech a podpĤrné pilíĜe 
SĜesazené stĜechy na severní stranČ objektu. Dále byla zmČQČna dispozice nČkterých vnitĜních 
prostor: Záložní zdroj byl pĜemístČn ze suterénu do 1. NP v technickém zázemí kvĤli lepší pĜístupnosti 
a odvČtrání. Oproti pĤvodní studii v investiþním zámČru byl rovnČž zmČQČn druh krytiny z mČGČného 
plechu na betonové tašky BRAMAC Tegalit, které pĤsobí rovnČž jednolitým dojmem. MČGČná krytina 
by ve srovnání s betonovou neúmČrnČ zvýšila cenu stavby. 
Nakonec bych chtČl podČkovat vedoucímu práce Ing. Petru Benešovi, CSc. za pĜispČní cenných rad 
SĜi zpracování tohoto projektu. 
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